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Sprawozdanie z poboru i badania probki Nr 915/S/HK/2021

Zleceniodawca: Il Liceum Og6lnoksztalcgce, ul. Kosynieréw Kosciuszkowskich 6, 87-100 Toruni ¥
Podstawa wykonania badania: nr zlecenia XVI/S/HK/2021 z dnia 07.09.2021 r.

Miejsce pobrania prébki: Torun, ul. Kosynieréw Kodciuszkowskich 6, basen 11 LO

Punkt pobrania: woda z niecki

Nr probki/ rodzaj probki: 915/S/HK/2021 / prébka jednorazowa

Nr probki klienta: nie podano ‘

Obiekt badany: basen kapielowy, woda na ptywalni

Metoda pobrania zgodnie z normg: PN-EN 1SO 19458:2007; [-NHK-01 wyd. VI z dnia 01.06.2018 r.

Status metody poboru probek: NA

Warunki srodowiskowe podczas poboru probki majace wplyw na wyniki badan: pochmurno, temp. powietrza -1°C, temp.
wody 27,0°C #, chlor wolny 0,50 mg/1"

Probkobiorca; Rafal Niekras, mi. asystent, PSSE Torun

Transportujacy probke: Rafat Niekras, mt. asystent, PSSE Torun

Osoba obecna przy poborze ze strony Zleceniodawcy: Krzysztof Wesolowski ¥

Stan probki w chwili przyjecia do badan: probka prawidiowa

Data pobrania / dostarczenia prébki do badan: 06.12.2021 r. godz. 8:50 / 06.12.2021 r. godz. 10:00

Data przyjecia probki do badan: 06.12.2021 r. godz. 10:00

Data rozpoczgcia/data zakonczenia badania: 06.12.2021 r. / 09.12.2021 r.

Cel badania: Spetnienie wymagan jakosci wody na plywalniach w stosunku do dopuszezalnych wartosci parametrycznych
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 (DzU 2015, poz. 2016 — z pézn. zm.)
Data sporzadzenia sprawozdania: 15.12.2021 r.

Sprawozdanie sporzadzit/a: mb. asystent Marzena Brzezinska

3 jednostka o wartos¢
Lp. badana cecha metoda badania ; wynik badania rozszerzona 2
miary parametryczna
metody

1. metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 * NTU 0,45 = 0,02 0,5

2. azotany PN-C-04576-08:1982 AW mg/l ponizej 0,809 910 +0,10% 20

3, | indeks nadmanganianowy | g\ By 190 8467:2001 A mg/l 1,59 +0,2 4

(utlenialno$c)

Oddzial Laboratoryjny PSSE w Toruniu
ul. Kopernika 9; 87-100 Torun
tel, (56) 653 93 76 do 78, fax (56) 653 93 78 e-mail: lab@torun.psse.gov.pl
Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 583
wydany przez Polskie Centrum Akredytacji
potwierdzajacy spelnienie wymagan normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
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. . niepewnosé :
Lp. badana cecha metoda badania Jedn-oslka wym]f rozszerzona WAt e
miary badania parametryczna
metody
Ogdlna liczba mikroorganizméw w 36°C - P — : nie
L, Metoda ptytkowa (posiew wglebny) EN-ER B0 62222004 Ji/ L ml wykryto i ko
Najbardziej prawdopodobna liczba
2. | Escherichia coli PN-EN ISO 9308-2: 2014 - 06** | NPL/ 100 m! 0 - 0
Metoda NPL '
Najbardziej prawdopodobna liczba PB-30/HK edycja | z dnia
3. | Pseudomonas aeruginosa 05.05.2014 AR NPL/ 100 ml 0 - 0
Metoda NPL na podstawie Testu Pseudalert

jtk — jednostki tworzace kolonie, NPL- najbardziej prawdopodobna liczba

Niepewnos¢ rozszerzona wynikow badan obliczona przy zastosowaniu wspolezynnika rozszerzenia k=2, dla poziomu ufnosci 95%.
Obliczona niepewnosé dotyczy czgsci analityczne)

Podsumowanie wynikéw badar
do sprawozdania Nr 915/S/HK/2021

Wyniki badanej prébki wody w badanym zakresie sa zgodne z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015 (DzU 2015, poz. 2016 — z pozn. zm.) w sprawie spetnienia wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na
ptywalniach.

(Zgodnos¢ z wymaganiami zostala stwierdzona na podstawie wynikow badai przeprowadzonych metodami akredytowanymi)
Dodatkowe informacje;

koniec sprawozdania z badan

1
; ; . ; ; . |
Sprawozdanie autoryzowal w zakresie analiz fizyko-chemicznych: ml. asystent Rafal Niekras [

Sprawozdanie autoryzowal w zakresie analiz mikrobiologicznych: asystent Anna Cieplinska. . fLr ......

zatwierdzajacy sprawozdanie

Niniejsze sprawozdanie dotyczy prabek poddanych pobieraniu i badaniu

Sprawozdanie bez pisemnej zgody laboratarium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.
Zasada decyzyjna. prosta akceptacja. Zasada decyzyjna ustalona z klientem

Poziom ryzyka: rozpatrywanie poziomu ryzyka nie jest konieczne

Opis zastosowanych symboli:

3). najwyzsza dopuszczalna wartos¢ wy Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 (DzU 2013, poz 2016 - z pozn. zm ) w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach
. informacje dostarczone przez klienta

*1. podana wartosé stanowi roznice pomigdzy wartoscig tego parametru w wodzie w niecce basenowej. a jego zawartoscig w wodzie doprowadzanej do ptywalni

")~ ponizej granicy oznaczalnosci metody

1% ponizej lub powyzej zakresu metody

* - niepewnos¢ rozszerzong metody podano dla wyniku granicy oznaczalnosci metody i/ lub dolnego zakresu metody

A — metoda badan znmieszezona w zakresie akredytacji Nr AB 583 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji

NA - nieakredytowana; R — metada referencyjna; NR. —~ metoda inna niz referencyina; i/s - in-situ; badanie wykonane w terenie; W - norma wycafana bez zastapienia; WZ — norma wycofana z zastgpieniem

Oddzial Laboratoryjny PSSE w Toruniu
ul. Kopernika 9; 87-100 Torun
tel. (56) 653 93 76 do 78, fax (56) 653 93 78 e-mail: lab@torun.psse.gov.pl
Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 583
wydany przez Polskie Centrum Akredytacji
potwierdzajgcy spelnienie wymagan normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

W-50/PO-15/HK/01.04.2021
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Torun, dnia 16.12.2021r.

Sprawozdanie z poboru i badania probki Nr 916/S/HK/2021

Zleceniodawca: II Liceum Ogdlnoksztalcgce, ul. Kosynieréw Kosciuszkowskich 6, 87-100 Torufi ¥
Podstawa wykonania badania: nr zlecenia XVI/S/HK/2021 z dnia 07.09.2021 r.

Miejsce pobrania probki: Torun, ul. Kosynieréw Kosciuszkowskich 6, basen 11 LO

Punkt pobrania: woda z cyrkulacji

Nr probki/ rodzaj probki: 916/S/HK/2021 / probka jednorazowa

Nr probki klienta: nie podano

Obiekt badany: basen kapielowy, woda na ptywalni

Metoda pobrania zgodnie z norma: PN-EN ISO 19458:2007; I-NHK-01 wyd. VI z dnia 01.06.2018 r.

Status metody poboru prébek: NA

Warunki srodowiskowe podczas poboru probki majace wplyw na wyniki badan: pochmurno, temp. powietrza -1°C, temp.
wody 27,5°C ¢, chlor wolny 0,50 mg/1's

Préobkobiorca: Rafat Niekras, mi. asystent, PSSE Torun

Transportujacy probke: Rafat Niekra$, mi. asystent, PSSE Torun

Osoba obecna przy poborze ze strony Zleceniodawcy: Krzysztof Wesotowski )

Stan prébki w chwili przyjecia do badan: probka prawidlowa

Data pobrania / dostarczenia probki do badan: 06.12.2021 r. godz. 9:00 / 06.12.2021 r. godz. 10:00

Data przyjecia probki do badan: 06.12.2021 r. godz. 10:00

Data rozpoczecia/data zakonczenia badania: 06.12.2021 r./ 16.12.2021 .

Cel badania: Spelnienie wymagan jakosci wody na plywalniach w stosunku do dopuszczalnych wartosci parametryeznych
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 (DzU 2015 poz. 2016 — z pdézn. zm.)
Data sporzadzenia sprawozdania: 16.12.2021 r.

Sprawozdanie sporzadzit/a: mt. asystent Marzena Brzezinska

: jednostka BiepEwnoic wartos¢
Lp. badana cecha metoda badania . wynik badania rozszerzona 2)
miary parametryczna
metody

1. metno$é PN-EN ISO 7027-1:2016-09 * NTU 0,42 +0,02 0,3

2 azotany PN-C-04576-08:1982 AW mg/l ponizej 0,805 %10 =0.10% 20

3, | indeks nadmanganianowy |y ey 150 8467:2001 4 mg/] 1,39 £0.1 )

(utlenialnos¢)

Oddzial Laboratoryjny PSSE w Toruniu
ul. Kopernika 9; 87-100 Torun
tel. (36) 653 93 76 do 78, fax (56) 653 93 78 e-mail: lab@torun.psse.gov.pl
Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 583
wydany przez Polskie Centrum Akredytacji
potwierdzajacy spelnienie wymagan normy PN-EN ISQ/IEC 17025:2018-02

W-50/PO-15/HK/01.04.2021
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: : niepewnosé -
Lp. badana cecha metoda badania J ec::i{;stka t:;g;l‘i(a rozszerzona ara:::gosz 2
Y metody P ryeahs
Ogolna liczba mikroorganizméw w 36°C a— 59 - !
. | Weroaa pivikowa (posiew watebiy) PN-EN 1SO 6222: 2004 jtk/ 1 ml 1 5 20
Najbardziej prawdopodobna liczba
2. | Escherichia coli PN-EN [SO 9308-2: 2014 - 06*® | NPL/ 100 ml 0 - 0
Metoda NPL
Najbardziej prawdopodobna liczba PB-30/HK edycja | z dnia
3. | Pseudomonas aeruginosa 05.05.2014 AR NPL/ 100 ml 0 - 0
Metoda NPL na podstawie Testu Pseudalert
Liczba bakterii z rodzaju Legionella gsg gg } :;g : -2’-8 : ;gg/
4. | Sl RENTRO jotoomt | 72| psa 0
Metoda fi ltracji membranowcj E}E\(Ifa;:(l;:]rz A; Procedura 7: Podloze C-

jtk — jednostki tworzjee kolonie, NPL- najbardziej prawdopodobna liczba

Maksymalna objgtost uzyta w analizie nr 4 — 100 m]

Niepewnosé rozszerzona wynikow badan obliczona przy zastosowaniu wspolezynnika rozszerzenia k=2, dla poziomu ufnosci 95%.
Obliczona niepewnosé dotyczy czescl analityczne)

Podsumowanie wynikéw badan
do sprawozdania Nr 916/S/HK/2021

Wyniki badanej probki wody w badanym zakresie sg niezgodne z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015 (DzU 2015, poz. 2016 — z pdzn. zm.) w sprawie spetnienia wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na
ptywalniach.

(Niezgodnos¢ z wymaganiami zostala stwierdzona na podstawie wynikéw badan przeprowadzonych metodami akredytowanymi)
Dodatkowe informacje: Badana probka wody wykazuje podwyzszona metnosc oraz liczbe bakterii z rodzaju Legionella,

koniec sprawozdania z badan KIEROW!

Sprawozdanie autoryzowal w zakresie analiz fizyko-chemicznych: mi. asystent Elwira Cegielka,, . . (&U—hﬁb a Srodowiska
Sprawozdanie autoryzowal w zakresie analiz mikrobiologicznych: asystent Anna Cieplinska. . dﬁ" ..... :

wafMagd:

Lalepide

zatwierdzajacy sprawozdanie
Niniejsze sprawozdanie dotyczy probek poddanych pobieraniu i badaniu
Sprawozdanie bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byc powielane inaczej, jak tylko w caloici
Zasada decyzyjna: prosta akceptacja. Zasada decyzyjna ustalona z klientem
Poziom ryzyka rozpatrywanie poziomu ryzvka nie jest konteczne

Opis zastosowanych symboli

- najwyzsza dopuszczalna wartosé wg: Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 (DzU 2015, poz. 2016 - z pan. zm ) w sprawie wymagan, jakim powinna cdpowiada¢ woda na plywalniach
. informacje dostarczone przez klienta

- podana wartose stanowi roznice pomigdzy wertoscis tego parametru w wodzie w niecce basenowej, & jego zawnrtoscig w wodzie doprowadzanej do plywalni

") - ponizej granicy oznaczalnosci metody

10~ ponizej lub powyzej zakresu metody

* - nicpewnos¢ rozszerzong metody podano dla wyniku granicy oznaczalnosci metody i/ lub dolnego zakresu metody

A - metoda badni zamieszezona w zakresie akredytacji Nr AB 583 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji

NA - nieakredytowana, R — metoda referencyjna; NR — meteda inna niz referencyjna; i/s — in-situ, badanie wykonane w terenie; W - norma wycofana bez zastapienia. WZ - norma wycofana z zastapieniem

Oddzial Laboratoryjny PSSE w Toruniu
ul. Kopernika 9; 87-100 Torun
tel. (56) 633 93 76 do 78. fax (56) 653 93 78 e-mail: lab@torun.psse.gov.pl
Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 583
wydany przez Polskie Centrum Akredytacji
potwierdzajacy spelnienie wymagan normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

W-50/PO-15/HK/01.04.2021
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Strona 1/2
Torun, dnia 23.12.2021r.

Sprawozdanie z poboru i badania probki Nr 955/S/HK/2021

Zleceniodawca: 11 Liceum Ogélnoksztalcgce, ul. Kosynieréw Kosciuszkowskich 6, 87-100 Torun ¥
Podstawa wykonania badania: nr zlecenia XVI/S/HK/2021 z dnia 07.09.2021 r.

Miejsce pobrania probki: Torun, ul. Kosynierow Ko$ciuszkowskich 6, basen I LO

Punkt pobrania: woda z niecki

Nr probki/ rodzaj probki: 955/8/HK/2021 / prébka jednorazowa

Nr prébki klienta: nie podano

Obiekt badany: basen kapielowy. woda na ptywalni

Metoda pobrania zgodnie z norma: PN-EN [SO 19458:2007; I-NHK-01 wyd. VI z dnia 01.06.2018 r.

Status metody poboru probek: NA

Warunki $rodowiskowe podczas poboru probki majace wpltyw na wyniki badan: pochmurno, temp. powietrza 7°C, temp.
wody 28,0°C ¥, chlor wolny 0,32 mg/1*

Prébkobiorca: Marzena Brzezinska. ml. asystent, PSSE Torun

Transportujacy probke: Marzena Brzezinska, ml. asystent, PSSE Torun

Osoba obecna przy poborze ze strony Zleceniodawcy: Harry Iglinski ¥

Stan probki w chwili przyjecia do badan: probka prawidtowa

Data pobrania / dostarczenia probki do badan: 16.12.2021 r. godz. 9:00 / 16.12.2021 r. godz. 10:15

Data przyjecia probki do badan: 16.12.2021 r. godz. 10:15

Data rozpoczecia/data zakonczenia badania: 16.12.2021 r. /22.12.2021 .

Cel badania: Spelienie wymagan jakosci wody na ptywalniach w stosunku do dopuszczalnych wartosci parametrycznych
okre$lonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 (DzU 2015, poz. 2016 — z p6zn. zm.)
Data sporzadzenia sprawozdania: 23.12.2021 r.

Sprawozdanie sporzadzil/a: mi. asystent Marzena Brzezinska

: niepewnosé ;
Lp. badana cecha metoda badania JEdn.OStka wynik badania rozszerzona - 2
miary metody parametryczna-
1. > THM PB-31/HK/A1:2016 # mg/l 0,123 + 0,026 0,1
2 chloroform PB-31/HK/AT :2016* mg/| 0,122 + 0,008 0,03

Oddzial Laboratoryjny PSSE w Toruniu
ul. Kopernika 9; 87-100 Torun
tel. (56) 653 93 76 do 78. fax (56) 653 93 78 e-mail: lab/@torun.psse.gov.pl
Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 583
wydany przez Polskie Centrum Akredytacji
potwierdzajgcy spelnienie wymagan normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

W-50/PO-15/HK/01.04.2021
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w TORUNIU
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y i niepewnodé
Lp. badana cecha metoda badania Jeﬁ:}ic;stka b:cyigr]:i(a rozszerzona | . »::;toéé 3
Ky metody parmeiryczns
Najbardzicj prawdopodobna liczba
1. [ Escherichia coli PN-EN ISO 9308-2: 2014 - 06** | NPL/ 100 ml 0 - 0
Metoda NPL
Najbardziej prawdopodobna liczba PB-30/HK edycja | z dnia
2. | Pseudomonas aeruginosa 05.05.2014 AR NPL/ 100 ml 0 - 0
Metoda NPL na podstawie Testu Pseudalert

NPL- najbardziej prawdopodobna liczba

Niepewno$¢ rozszerzona wynikow badan obliczona przy zastosowaniu wspolczynnika rozszerzenia k=2, dla poziomu ufnosci 95%.
Obliczona niepewnos¢ dotyczy czesci analitycznej.

Podsumowanie wynikéw badan
do sprawozdania Nr 955/S/HK/2021

Wyniki badanej probki wody w badanym zakresie sg niezgodne z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015 (DzU 2015, poz. 2016 — z pdZn. zm.) w sprawie spetnienia wymagan, jakim powinna odpowiadaé¢ woda na
pltywalniach.

(Niezgodnoé¢ z wymaganiami zostala stwierdzona na podstawie wynikow badan przeprowadzonych metodami akredytowanymi)
Dodatkowe informacje: Badana probka wody wykazuje podwyzszona zawartoé¢ chloroformu i ¥ THM.

koniec sprawozdania z badan

~ KIERO"NIK
/E Sekefi Bac nia Srodowlska Komunalnego
Sprawozdanie autoryzowal w zakresie analiz instrumentalnych: st. asystent Pawel Wisniewski. ;) 4. . . . ‘L)
Sprawozdanie autoryzowal w zakresie analiz mikrobiologicznych: st. asystent Iwona Zalgska. . % ..... e ﬂfcg dzifiska
istd | epir

zatwierdzajacy sprawozdanie

Niniejsze sprawozdanie dotyczy probek poddanych pobieraniu i badaniu.

Sprawozdanie bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w ealosci
Zasada decyzyjna: prosia akceplacjn. Zasada decyzyjna ustalona z klientem.

Poziom ryzyka: rozpatrywanie poziomu ryzyka nie jest konieczne

Opis zastosowanych symboli
- najwyzsza dopuszczalna wartosé wg: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia 2 dnia 9 listopada 2015 (DzU 2015, poz. 2016 — z pozn. zm,) w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach
¥ - informacje dostarczone przez klienta

A - metoda badan zamieszczona w zakresie akredytacji Nr AB 583 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji
NA - nieakredytowana, R — metoda referencyjna, NR — metoda inna niz referencyjna; i/s — in-situ, badanie wykonane w terenie, W — norma wycofana bez zastapienia: WZ — norma wycofana z zastgpieniem

Oddzial Laboratoryjny PSSE w Toruniu
ul. Kopernika 9; 87-100 Torun
tel. (56) 653 93 76 do 78. fax (56) 653 93 78 e-mail: lab@torun.psse.gov.pl
Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 583
wydany przez Polskie Centrum Akredytacji
potwierdzajacy spelnienie wymagan normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

W-50/PO-15/HK/01.04.2021




POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
w TORUNIU
ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Torun
tel. (56) 622 50 29,622 33 12, 658 62 56; fax (56) 62 222 47
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Torun. dnia 23.12.2021r.

Sprawozdanie z poboru i badania probki Nr 956/S/HK/2021

Zleceniodawca: 11 Liceum Ogdlnoksztalegce, ul. Kosynieréw Kosciuszkowskich 6, 87-100 Torun ¥
Podstawa wykonania badania: nr zlecenia XVI/S/HK/2021 z dnia 07.09.2021 r.

Migjsce pobrania prabki: Torun, ul. Kosynieréw Koéciuszkowskich 6, basen 1l LO

Punkt pobrania: woda z cyrkulacji

Nr prébki/ rodzaj probki: 956/S/HK/2021 / prébka jednorazowa

Nr prébki klienta: nie podano

Obiekt badany: basen kapielowy, woda na ptywalni

Metoda pobrania zgodnie z norma: I-NHK-01 wyd. VI z dnia 01.06.2018 r.

Status metody poboru prébek: NA

Warunki srodowiskowe podczas poboru prébki majace wptyw na wyniki badan: pochmurno, temp. powietrza 7°C, temp.
wody 28,0°C ¥, chlor wolny 0,32 mg/1¥

Probkobiorca: Marzena Brzeziniska, mi. asystent, PSSE Torun

Transportujacy probke: Marzena Brzezinska, ml. asystent, PSSE Torun

Osoba obecna przy poborze ze strony Zleceniodawcy: Harry Iglinski ¥

Stan probki w chwili przyjecia do badai: probka prawidlowa

Data pobrania / dostarczenia probki do badan: 16.12.2021 r. godz. 9:05 / 16.12.2021 r. godz. 10:15

Data przyjecia probki do badan: 16.12.2021 r. godz. 10:13

Data rozpoczecia/data zakonczenia badania: 16.12.2021 r. /22.12.2021 .

Cel badania: Spelnienie wymagan jakoéci wody na ptywalniach w stosunku do dopuszczalnych wartosci parametrycznych
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dma 9 listopada 2015 (DzU 2015, poz. 2016 — z pdzn. zm.)
Data sporzadzenia sprawozdania: 23.12.2021 r.

Sprawozdanie sporzadzil/a: mi. asystent Marzena Brzezinska

: niepewnosé
Lp. badana cecha metoda badania Jedn.DStka wynik badania rozszerzona Wi 2
miary metady parametryczna
1. metnosc PN-EN ISO 7027-1:2016-09 # NTU 0,29 +0,01 0,3
2 Y. THM PB-31/HK/AI :2016 * mg/l 0,118 +0,025 0,1
3. chloroform PB-31/HK/AI :2016* mg/| 0,118 + 0,007 0,03

Niepewnosé rozszerzona wynikow badan obliczona przy zastosowaniu wspotczynmika rozszerzenia k=2, dla poziomu ufnosci 95%.
Obliczona niepewnosc dotyczy czesci analitycznej

Podsumowanie wynikow badan
do sprawozdania Nr 956/S/HK/2021

Wyniki badanej probki wody w badanym zakresie sg niezgodne z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada

2015 (DzU 2015, poz. 2016 — z pdzn. zm.) w sprawie spetnienia wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach.
(Niezgodnosé z wymaganiami zostala stwierdzona na podstawie wynikow badan przeprowadzonych metodami akredytowanymi)
Dodatkowe informacje: Badana probka wody wykazuje podwyzszong zawartosé ehloroformu i ¥ THM. Nie jest mozliwa ocena parametru mgtnosé zgodnie z zasada decyzyjng preyjgia przez klienta,

KIERO '/NIK
koniec sprawozdania z badan Sakell Ba< nia Srodowiska Komunalnego
Sprawozdanie autoryzowal w zakresie analiz fizyko-chemicznych: ml. asystent Elwira C egietka . Loy Lok A
Sprawozdanie autoryzowal w zakresie analiz instrumentalnych: st. asystent Pawel Wisniewski..... .1 gﬂug daihsh

zatwierdz4 l:ﬁ %grawo'zdmie
Niniejsze sprawozdanie dotyczy probek poddanych pobieraniu i badaniu
Sprawozdanie bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej. jak tylko w calosci.
Zasada decyzyjna. prosta akceptacja. Zasada decyzyjna ustalona z klientem
Poziom ryzyka: rozpatrywanie poziomu ryzyka nie jest konieczne

Opis zastosowanych symboli:

2. najwyzsza dopuszczalna wartos¢ wg: Rozporzadzenie Mimistra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 (DzUJ 2015, poz. 2016 - z pdzn. zm.) w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac woda na ptywalniach
Y- informacje dostarczone przez klienta

A- da badan i w zakresie akredytacji Nr AB 583 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji

NA - nieakredytowana, R — metoda referencyina, NR — metoda inna niz referencyjna, i/s — in-situ, badanie wykonane w terenie;, W — norma wycofana bez zastapienia, WZ - narma wycofana z zastgpieniem

Oddzial Laboratoryjny PSSE w Toruniu
ul. Kopernika 9; 87-100 Torun
tel. (56) 653 93 76 do 78, fax (56) 653 93 7& e-mail: lab@torun.psse.gov.pl
Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 583
wydany przez Polskie Centrum Akredytacji
potwierdzajacy spelnienie wymagan normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
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