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Sprawozdanie z poboru i badania prébki Nr 763/S/HK/2021

Zleceniodawca: I Liceum Ogdlnoksztalcgce, ul. Kosynierow Kosciuszkowskich 6, 87-100 Torun®
Podstawa wykonania badania: nr zlecenia XVI/S/HK/2021 z dnia 07.09.2021 r.

Miejsce pobrania probki: Torun, ul. Kosynierow Kosciuszkowskich 6. basen 11 LO

Punkt pobrania: woda w niecce

Nr probki/ rodzaj probki: 763/S/HK/2021 / probka jednorazowa

Nr probki klienta: nie podano

Obiekt badany: basen kapielowy, woda na plywalni

Metoda pobrania zgodnie z norma: PN-EN 1SO 19458:2007; I-NHK-01 wyd. V1 z dnia 01.06.2018 r.

Status metody poboru probek: NA

Warunki $rodowiskowe podczas poboru probki majace wplyw na wyniki badan: stonecznie, temp. powietrza 10°C, temp.
wody 27.0°C ¥, chlor wolny 0,40 mg/1*

Probkobiorca: Rafal Niekras, ml. asystent, PSSE Torun

Transportujacy probke: Rafal Niekras, ml. asystent, PSSE Torun

Osoba obecna przy poborze ze strony Zleceniodawcey: K. Wesolowski®

Stan probki w chwili przyjecia do badan: probka prawidlowa

Data pobrania / dostarczenia prébki do badan: 11.10.2021 r. godz. 11:00/ 11.10.2021 r. godz. 12:20

Data przyjecia probki do badan: 11.10.2021 r. godz. 12:20

Data rozpoczecia/data zakonczenia badania: 11.10.2021 r./ 13.10.2021 r.

Cel badania: Spetnienie wymagan jakosci wody na ptywalniach w stosunku do dopuszczalnych wartosci parametrycznych
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 (DzU 2015, poz. 2016 — z pézn. zm.)
Data sporzadzenia sprawozdania: 15.10.2021 r.

Sprawozdanie sporzadzil/a: ml. asystent Elwira Cegielka

jednostka Riepewnasc wartosé
o badana cecha metoda badania il wynik badania rozszerzona | oo ctrveznad)
- L metody P ry
l. metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 » NTU 0,46 +0,02 0.5
2. '“deks(Sﬁg:‘i:'lf(fs."é';’"“wy PN-EN ISO 8467:2001 * mg/l 0,70 +0,07 4
3. chloroform PB-31/HK/Al:2016% mg/l 0,099 = 0.006 0.03

Oddzial Laboratoryjny PSSE w Toruniu
ul. Kopernika 9: 87-100 Torun
tel. (56) 653 93 76 do 78. fax (56) 653 93 78 e-mail: lab@torun.psse.gov.pl
Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 583
wydany przez Polskie Centrum AKkredytacji
potwierdzajgcy spelnienie wymagan normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

W-30/PO-15/HK/01.04.2021
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) ) . niepewnosc¢ S
badana cecha metoda badania Jedn_ostl\a Y n|l.< rozszerzona WAItGaC 5
miary badania parametryczna-
metody
Ogdlna liczba mikroorganizmow w 36°C i i AL A 7 powyzej W
Metoda pletows poslenrigishng) PN-EN 1SO 6222: 2004 jtk/ 1 ml 300 [246+366] 100
Najbardziej prawdopodobna liczba
I:scherichia coli PN-EN IS0 9308-2: 2014 - 06** | NPL/ 100 ml 0 - 0
Metoda NPL
Najbardziej prawdopodobna liczba PB-30/HK edycja | z dnia "
3. | Pseudomonas aeruginosa 05.05.2014 AR NPL/ 100 ml 0 - 0
Metoda NPL na podstawie Testu Pseudalert

jtk — jednostki tworzace kolonie, NPL- najbardziej prawdopodobna liczba

Niepewnos¢ rozszerzona wynikow badan obliczona przy zastosowaniu wspolezynnika rozszerzenia k=2, dla poziomu ufnosci 95%.
Obliczona niepewnosc dotyezy czesci analityczne).

Podsumowanie wynikéw badan
do sprawozdania Nr 763/S/HK/2021

Wyniki badanej probki wody w badanym zakresie sa niezgodne z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia

9 listopada 2015 (DzU 2015, poz. 2016 — z pézn. zm.) w sprawie spelnienia wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na
plywalniach.

(Niezgodnos¢ z wymagamami zostala stwierdzona na podstawie wynikow badan przeprowadzonych metodami akredytowanymi)

Dodatkowe informagje: Badana probka wody wykazuje podwyzszona zawartosé chloroformu oraz podwyzszona ogdlng liczbe mikroorganizmow hodowanych w
temp. 36°C.

koniee sprawozdania z badan

)
% ) r e 3 5 3 i /
Sprawozdanic autoryzowal w zakresie analiz fizyko-chemicznych: ml. asystent Rafal Niekras . . .IU.
Sprawozdanie autoryzowal w zakresic analiz instrumentalnych: st. asystent Pawel Wisniewski.
Sprawozdanie autoryzowal w zakresie analiz mikrobiologicznych: asystent Anna Cieplinska. . ﬂf ......

zatwierdzajacy sprawozdanie

Ninigjsze sprawozdanie dotyezy probek peddanych pobieraniu i badaniu

Sprawozdanie bez pisemnej zgody laboratorium nie moze bye powielane inaczej. jak tylko w calosci
Zasadu decyzyjna: prosta akceptagja Zasada decyzyjna ustalona z klientem

Poziom ryzyvka rozpatrywanie poziomu rvzyka nie jest Konieczne

Opis zastosowanych symboli

3 najwyzsza dopuszezalng wartosé we. Rozporzadzenie Ministran Zdrowia 2 dnia 9 listopada 2015 (D20 2015, poz 2016 — 7 pozn. zm ) wsprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac woda na plywalniach
Y~ informacje dostarczane przez klieita

i podana wartose stanowi roznice pomiedzy wartoscia tego parametru w wodzie w nieece hasenowey, a jeso zawartosciy w wodzie doprowadeane; do plywalni

"'~ ponizej gramicy oznaczalnoser metody

W= pomize) lub powyze zakresu metady

* - niepewnost rozszerzong metody podano dla wyniku granicy oznaczalnoser metady i/ lub dolnego zakresu metody

**% . niepewnose rozszerzong metody podano dla wyniku gornej granicy zliczania metody

A - metoda badan zamieszezona w zakresie akredyiacji Noe AB 583 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji
NA — nieakredytowana, R — metoda referencyina, NR - metoda inna niz referencyjna; i/s — in-situ, badanic wykonane w terenie; W — norma wycotana bez zastapremia. W2 - norma wyeofana z zastapieniem

Oddzial Laboratoryjny PSSE w Toruniu
ul. Kopernika 9; 87-100 Torun
tel. (56) 633 93 76 do 78. fax (36) 633 93 78 e-mail: labiedtorun.psse.gov.pl
Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 583
wydany przez Polskie Centrum Akredytacji
potwierdzajacy spelnienie wymagan normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

W-S0/PO-15/HK/01.04.2021
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Sprawozdanie z poboru i badania préobki Nr 764/S/HK/2021

Zleceniodawca: 11 Liceum Ogolnoksztaleace, ul. Kosynierow Kosciuszkowskich 6, 87-100 Torun®
Podstawa wykonania badania: nr zlecenia XVI/S/HK/2021 z dnia 07.09.2021 r.

Miejsce pobrania probki: Torun, ul. Kosynieréw Kosciuszkowskich 6, basen 11 LO

Punkt pobrania: woda z cyrkulacji

Nr prébki/ rodzaj probki: 764/S/HK/2021 / prébka jednorazowa

Nr probki klienta: nie podano

Obiekt badany: basen kapielowy, woda na plywalni

Metoda pobrania zgodnie z norma: PN-EN [SO 19458:2007; I-NHK-01 wyd. VI z dnia 01.06.2018 r.

Status metody poboru probek: NA

Warunki srodowiskowe podczas poboru probki majace wplyw na wyniki badan: slonecznie, temp. powietrza 10°C, temp.
wody 27,0°C *, chlor wolny 0,50 mg/1¥

Probkobiorca: Rafal Niekras, ml. asystent, PSSE Torun

Transportujacy probke: Rafal Niekra$, ml. asystent, PSSE Torun

Osoba obecna przy poborze ze strony Zleceniodawcey: K. Wesolowski™

Stan probki w chwili przyjecia do badan: probka prawidlowa

Data pobrania / dostarczenia probki do badan: 11.10.2021 r. godz. 11:15/11.10.2021 r. godz. 12:20

Data przyjecia probki do badan: 11.10.2021 r. godz. 12:20

Data rozpoczgcia/data zakonczenia badania: 11.10.2021 r./ 13.10.2021 r.

Cel badania: Spelnienie wymagan jakosci wody na plywalniach w stosunku do dopuszczalnych wartosci parametrycznych
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 (DzU 20135, poz. 2016 — z pdzn. zm.)
Data sporzadzenia sprawozdania: 15.10.2021 r.

Sprawozdanie sporzadzil/a: ml. asystent Elwira Cegielka

; jednostka ; ! niepewnos¢ wartoscé
L badana cecha metoda badania RS wynik badania rozszerzona %)
miary parametryczna’
N metody
indeks n i
I. ks nadmanganianowy | p\ N 150 8467:2001 4 mg/I 2,49 +0.,3 ,
(utlenialnosc) N

Oddzial Laboratoryjny PSSE w Toruniu
ul. Kopernika 9; 87-100 Torun
tel. (56) 653 93 76 do 78. fax (56) 653 93 78 e-mail: labi@torun.psse.gov.pl
Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 583
wydany przez Polskie Centrum Akredytacji
potwierdzajacy spelnienie wymagan normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

W-S0/PO-15/HK/01.04.2021
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jednostka wynik RiFPEWROLE wartosé
Lp. badana cecha metoda badania ) YR rozszerzona 5
miary badania parametryczna-
metody |
Ogdlna liczba mikroorganizmow w 36°C N SERETCEY £3975 Sand AR . powyzej it i 5
. Metode plytkowa (posiew walebny) PN-EN 1SO 6222: 2004 jtik/ 1 ml 300 [246+366] 20
Najbardziej prawdopodobna liczba
2. | Escherichia coli PN-EN [SO 9308-2: 2014 - 06** | NPL/ 100 ml 0 - 0
Metoda NPL
Najbardziej prawdopodobna liczba PB-30/HK edycja 1 z dnia
3. | Pseudomonas acruginosa 05.05.2014 AR NPL/ 100 ml 0 - 0 NG
Metoda NPL na podstawie Testu Pseudalert

Jjik — jednostki tworzace kolonie. NPL- najbardzicj prawdopodobna liczba

Niepewnosé rozszerzona wynikow badain obliczona przy zastosowaniu wspolezynnika rozszerzenia k=2, dla poziomu ufnosci 95%.
Obliczona niepewnosc dotyezy czgsei analityczne).

Podsumowanie wynikéw badan
do sprawozdania Nr 763/S/HK/2021

Wyniki badanej probki wody w badanym zakresie sa niezgodne z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015 (DzU 2015, poz. 2016 — z pozn. zm.) w sprawie spelnienia wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na

ptywalniach.
(Niezgodnose 2 wymaganiami zostala stwierdzona na podstawie wynikow badan przeprowadzonyeh metodami akredytowanymi)
Dodatkowe informacje: Badana probka wody wykazuje podwyzszona ogolng liczbe mikroorganizmow hodowanych w temp. 36°C.

konice sprawozdania z badan

KT !
Kl
Sprawozdanie autoryzowal w zakresie analiz lizyko-chemicznych: ml. asystent Rafal Nickras . . 5 /A o JERG] B LHEWI
Sprawozdanie autoryzowal w zakresie analiz mikrobiologicznych: asystent Anna Cieplinska. . . a?( R hﬂfﬁ
A | PRLAT S B,

higianiata.l.epideminlog
zatwierdzajacy sprawozdanie

Niniejsze sprawozdanie dotyezy probek poddanych pobieranu i badaniu

Sprawozdanie bee pisemne zuody laboratorium nie moze bye powielane inaczej, jak tylko w calosei
Zusada decyzyvina: prosta akeeptacia Zasada decyzyina ustalona 2 khientem

Poziom ryzyka: rozpatrywanie poziomu ryzyka nie jest konieczne

Opis zastasowanych symboli

3. najwyzsza dopuszezalig wartose wy Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 (DzU 2015, poz 2016 2 pozn. zm ) w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac woda na plywalniach
Y infarmacje dostarczone przez klienta

Y- podana wartosé stanowi roznicg pomigdzy wartoseig tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego znwartoscin w wodzie doprowadzanej do plywalni

- ponize) yranicy oznaczalnosci metody

M ponizej lub powyzej zukresu metody

* - iepewnose rozszerzong metody podano dia wyniko granicy oznaczalnosei metody i/ lub dolnego zakresu metody

#55  piepewnasc rozszerzong metody podano dla wyniku gomey gramcy zliczania metody

A~ metoda badai zamicszezona w zakresic akredytacji Ne AB 583 wydanym przez Polskie Centrom Akredytacji
NA - nieakredytowana, R~ metoda referencyina, NR —metoda inna niz referencyjna, i/s — in-situ: badanie wykonane w terenie. W - norma wycofana bez zastapienia, WZ - norma wycofana z zastapieniem

Oddzial Laboratoryjny PSSE w Toruniu
ul. Kopernika 9: 87-100 Torun
lel. (36) 653 93 76 do 78. lax (56) 653 93 78 ¢-mail: labredtorun,psse.gov.pl
Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 583
wydany przez Polskie Centrum Akredytacji
potwierdzajacy spelnienie wymagan normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

W-50/PO-15/HK/01.04.2021
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Torun, dnia 22.10.2021r,

Sprawozdanie z poboru i badania probki Nr 796/S/HK/202 1

Zleceniodawea: 11 Liceum Ogélnoksztalegce, ul. Kosynieréw Koséciuszkowskich 6, 87-100 Torui?®
Podstawa wykonania badania: nr zlecenia XVI/S/HK/2021 z dnia 07.09.2021 .

Migjsce pobrania prabki: Torun. ul. Kosynierow Kosciuszkowskich 6. basen 11 LO

Punkt pobrania: woda z niecki

Nr probki/ rodzaj probki: 796/S/HK/2021 / probka jednorazowa

Nr probki klienta: nie podano

Obickt badany: basen kapiclowy. woda na plywalni

Metoda pobrania zgodnie z norma: PN-EN 1SO 19458:2007: I-NHK-01 wyd. VI z dnia 01.06.2018 r,
Status metody poboru probek: NA

. Warunki srodowiskowe podezas poboru probki majace wplyw na wyniki badan: pochmurno. temp. powietrza 10°C. temp. wody 27.1°C s,

chlor wolny 0.87 mg/| s

Transportujgey probke: Rafal Niekras, ml. asystent. PSSE Torun

Osoba obeena przy poborze ze strony Zleceniodawey: Krzvsziof Wesolowski®

Stan probki w chwili przyjecia do badan: probka prawidlowa

Data pobrania / dostarczenia probki do badan: 19.10.2021 r. godz. 9:40/ 19.10.2021 r. godz. 10:30
Data przyjecia probki do badan: 19.10.2021 r. godz. 10:30

Data rozpoczgein/data zakofnczenia badania: 19.10.2021 r./ 21.10.2021 .

Cel badania: Spelnieniec wymagan jakosci wody na plywalniach w stosunku do dopuszezalnych wartosci parametrycznych okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 (DzU 2015, poz 2016 — 7 p6n. zm.)
Data sporzadzenia sprawozdania: 22.10.2021 r.

Sprawozdanie sporzadzil/a: ml. asystent Elwira Cegiclka

jednostka wynik niepewnose warlogé
Lp. badana cecha metoda badania S e ) rozszerzona y 2
miary badania G parametryczna®
metody -
Ogdlna liczba mikroorganizmow w 36°C B : nie
1. A ) =t . PN-EN IS0 6222: 2004 AR jtk/ 1 ml - 100
Metoda plytkowa (posiew welebny) : wykryto

jtk - jednostki tworzace kolonie

Podsumowanie wynikéw badan
do sprawozdania Nr 796/S/HK/2021
Wyniki badanej probki wody w badanym zakresie sg zgodne z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015 (DzU 2015, poz. 2016 — z pdzn. zm.) w sprawie spelnienia wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na
pltywalniach.

(Zgodnose z wymaganiami zostala stwierdzona na podstawie wynikow badan przeprowadzonych metody akredytowana) KIEROWNIK
Dodatkowe informacje: Sekc]l Badania §

koniec sprawozdania z badan
Sprawozdanie autoryzowal: asystent Anna Cieplinska. . ey

glar

zatwicerdzajacy sprawozdanie
Niniejsze sprawozdanie dotyezy probek poddanych pobicraniu i badaniu
Sprawozdanie bez pisening zgody laboratorium me moze by¢ powielane macze), jak ivlko w calase
Zasada decyzvina prosta akceptacja. Zasada decyzyina ustalona 2 klientem
Poziom ryzyka rozpatrywanie poziomu ryzyka nie jest konicczne

Opis zastosowanych symbaoli

2= najwyzsza dopuszezalng wartose we Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 (D21 2015, paz 2016 — 2 pozn. 2m ) w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach
"'~ informacje dostarczone przez klienta

"I podana wartose stanowi roznicg pomigdzy wartoscia tego parametru w wodzie w niecce basenowej. a jeso zawartoseia w wodzie doprowadzanei do plywalni

A~ metoda badan zamicszezona w zakresie akredytacji Nr AB 583 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji

NA - nicakredytowana; R -~ metoda referencyjna; NR — metada inna niz referencyjna; i/s - in=situ. badanie wykonane w terenie; W - norma wycofana bez zastapienia. W2 — norma wycofana z zastypieniem

Oddzial Laboratoryjny PSSE w Toruniu
ul. Kopernika 9: 87-100 Torun
tel. (56) 653 93 76 do 78. fax (56) 653 93 78 e-mail: labetorun.psse.gov.pl
Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 583
wydany przez Polskie Centrum Akredytacji
potwierdzajacy spelnienie wymagan normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

W-50/PO-15/1K/01.04.2021
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Sprawozdanie z poboru i badania probki Nr 797/S/HK/2021

Zleceniodawea: 11 Liceum Ogoélnoksztalegee, ul. Kosynieréw Kosciuszkowskich 6, 87-100 Torui”

Podstawa wykonania badania: nr zlecenia XVI/S/HK/2021 7 dnia 07.09.2021 .
Miejsce pobrania probki: Torui. ul. Kosynierow Kosciuszkowskich 6. basen [T LO
Punkt pobrania: woda z cyrkulacji

Nr probki/ rodzaj probki: 797/S/HK/2021 / prébka jednorazowa

Nr probki klienta: nie podano

Obiekt badany: basen kapielowy. woda na plywalni

Metoda pobrania zgodnie z norma: PN-EN 1SO 19458:2007: I-NHK-01 wyd. VI z dnia 01.06.2018 r.

Status metody poboru probek: NA

Strona 1/1

Torun, dnia 22.10.2021r.

Warunki $rodowiskowe podezas poboru probki majace wplyw na wyniki badan: pochmurno. temp. powietrza 10°C. temp. wody 26.5°C ity

chlor wolny 0.84 mg/1"*

Probkobiorca: Ralal Nickras, ml. asystent. PSSE Torun

Transportujacy probke: Rafal Niekrad. ml. asystent. PSSE Torun

Osoba obecna przy poborze ze strony Zleceniodawey: Krzysztoft Wesolowski®

Stan probki w chwili przyjecia do badan: probka prawidlowa

Data pobrania / dostarczenia probki do badan: 19.10.2021 r. godz. 10:10/19.10.2021 r. godz, 10:30
Data przyjecia probki do badan: 19.10.2021 r. godz, 10:30

Data rozpoczgeia/data zakoniczenia badania: 19.10.2021 r./21.10.2021 r,

Cel badania: Spelnienie wymagan jakosci wody na plywalniach w stosunku do dopuszezalnych wartosci parametrycznych okreslonych w

Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 (DzU 20135, poz 2016 — z pozn. zm.)
Data sporzadzenia sprawozdania: 22.10.2021 r.
Sprawozdanie sporzadzil/a: ml. asystent Elwira Cegielka

: jednostka wynik e e warlosé
Lp. badana cecha metoda badania NI s rOZSZETZ0NA ol )
miary hadania mctody parametryczna
Ogdlna liczba mikroorganizmow w 36°C nmre :
L ¢ EE PN-EN [SO 6222; 2004 AR itk/ 1 ml 1 3 20

Metoda plytkowa (posiew welebny)

itk jednostki tworzgee kolonie

Podsumowanie wynikow badan
do sprawozdania Nr 797/S/HK/2021

Wyniki badanej probki wody w badanym zakresie s zgodne z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia

9 listopada 2015 (DzU 2015, poz. 2016 — z pdZzn. zm.) w sprawie spefnienia wymagan. jakim powinna odpowiada¢ woda na

plywalniach.
(Zpodnose z wymaganiami zostala stwierdzona na podstawie wynikow badan przeprowadzonych metody akredytowana)
Dodatkowe informacje:

7. koniec sprawozdania z badan
Sprawozdanie autoryzowal: asystent Anna Cieplinska. . L‘ir .....

Ninigjsze sprawozdanie dotyezy probek poddanych pobieraniu i badaniu

Sprawozdanie bez pisemnej zgody laboratorium nic moze bye powielane inacze), jak lko w calosei
Zasada decyzyjna prosta akoeptacja Zasada decyzyjna ustalona 2 Khientem

Paziom ryzyka rozpatrywanie poziomu ryzyka nie jest komeczne

Opis zastosowanych symboli

nielog

zatwierdzajacy sprawozdanie

3. najwyzsza dopuszezalng wartasé we. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 (D2l 2015, poz 2016 -z pozn. zm ) w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac woda na plywalniach

Y - informacje dostarczone przez klienta

. podami warlose stanowi roznice pomigdzy warloscig tego parametru w wodzie w niccee basenowej, o jego zawartosciy w wodzie doprowadzane) do plywalni

A - metoda hadan zamieszezona w zakresie akredytacji Nr AB 583 wydanym przez Polskic Centrum Akredytacji
NA - nieakredytowana; R — metoda referencyjna. NR - metoda inna niz referencyina, i/s —in-sitt, badanie wykonane w terenie; W

norma wyecolana bez zastgpienia, WZ

norma wycofana z zastapieniem

Oddzial Laboratoryjny PSSE w Toruniu

ul. Kopernika 9: 87-100 Torun
tel. (56) 653 93 76 do 78. fax (36) 653 93 78 e-mail: labitorun.psse.gov.pl

Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 583

wydany przez Polskie Centrum Akredytacji

potwierdzajacy spelnienie wymagan normy PN-EN 1SO/IEC 17025:2018-02
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Strona 1/2
Torun, dnia 02.11.2021r.

Sprawozdanie z poboru i badania prébki Nr 828/S/HK/2021

Zleceniodawca: 11 Liceum Ogélnoksztalegcee, ul. Kosynieréw Kosciuszkowskich 6, 87-100 Torun”
Podstawa wykonania badania: nr zlecenia XVI/S/HK/2021 z dnia 07.09.2021 .

Miejsce pobrania probki: Torun, ul. Kosynieréw Kosciuszkowskich 6, basen 1T LO

Punkt pobrania: woda z niecki

Nr probki/ rodzaj probki: 828/S/HK/2021 / prébka jednorazowa

“Nr prébki klienta: nie podano

\_Obiekt badany: basen kapielowy, woda na plywalni

Metoda pobrania zgodnie z norma: PN-EN ISO 19458:2007; I-NHK-01 wyd. VI z dnia 01.06.2018 r.
Status metody poboru probek: NA

Warunki érodowiskowe podczas poboru prébki majace wplyw na wyniki badan: pochmurno, temp. powietrza 7°C, temp.
wody 26,7°C ¥, chlor wolny 0,30 mg/1”

Probkobiorca: Rafal Niekras, mi. asystent, PSSE Torun

Transportujacy probke: Rafal Niekras, mt. asystent, PSSE Torun

Osoba obecna przy poborze ze strony Zleceniodawcy: K. Wesolowski”

Stan probki w chwili przyjecia do badan: probka prawidiowa

Data pobrania / dostarczenia probki do badan: 27.10.2021 r. godz. 10:20 /27.10.2021 r. godz. 11:50

Data przyj¢cia probki do badan: 27.10.2021 r. godz. 11:50

Data rozpoczecia/data zakoficzenia badania: 27.10.2021 r. / 28.10.2021 r.

Cel badania: Spelnienie wymagan jakosci wody na ptywalniach w stosunku do dopuszczalnych wartosci parametrycznych
okre¢lonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 (DzU 2015, poz. 2016 — z pézn. zm.)

Data sporzadzenia sprawozdania: 02.11.2021 r.

Sprawozdanie sporzadzil/a: mi. asystent Elwira Cegietka

. niepewnos¢é o
badana cecha metoda badania Jedn_ostka wynik badania rozszerzona Warthsc 2)
miary metody parametryczna
chloroform PB-31/HK/AI :2016* mg/I| 0,149 + 0,032 0,03

Oddzial Laboratoryjny PSSE w Toruniu
ul. Kopernika 9; 87-100 Torun
tel. (56) 653 93 76 do 78, fax (56) 653 93 78 e-mail: lab@torun.psse.gov.pl
Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 583
wydany przez Polskie Centrum Akredytacji
potwierdzajacy spelnienie wymagan normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
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